
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

JB1

PE1

Alim. BT

DB1

60 A

500 mA · S
suite folio 2

Pictogramme

Application

Localisation

des départs

ID1

63A 30mA

Type A

JB2

Q1

C 32A

L1,N

Plaque cuisson

Q2

C 20A

L1,N

Lave-linge

Q3

C 16A

L1,N

PC (×2)
GTL

Q4

C 16A

L1,N

VMC

Q5

C 10A

L1,N

Écl. (×5)
BAIN
CH1
CH2
CH3

ID2

40A 30mA

Type AC

JB3

Q6

C 10A

L1,N

Écl. (×5)
GAR
DGT1
WC

DGT2
DGT3

Q7

C 10A

L1,N

Écl. (×1)
EXT

Q8

C 20A

L1,N

Four

Q9

C 16A

L1,N

PC (×6)
CH1
CH2

Calculé selon NFC 15-100 §10 + règles cabinet. Sections indicatives. L'artisan valide la conformité finale.
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PE1

suite du folio 1

Pictogramme

Application

Localisation

des départs

ID3

40A 30mA

Type AC

JB4

Q10

C 10A

L1,N

Écl. (×4)
CUIS

Q11

C 20A

L1,N

PC (×6)
CUIS

Q12

C 20A

L1,N

Lave-vaisselle

Q13

C 16A

L1,N

PC (×7)
CH3
SEJ
BAIN
GAR

ID4

40A 30mA

Type AC

JB5

Q14

C 10A

L1,N

Écl. (×4)
SEJ

Q15

C 20A

L1,N

Sèche-serviettes

Q16

C 16A

L1,N

PC (×8)
SEJ

Calculé selon NFC 15-100 §10 + règles cabinet. Sections indicatives. L'artisan valide la conformité finale.

Projet
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Puissance prévisionnelle

12 kVA

Date

2026-10-01
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TT
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